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ABSTRAKT  
Autor v príspevku v krátkosti popisuje úlohy a organizáciu Zboru väzenskej a justičnej 

stráže (ďalej len „zbor“), poukazuje na osobitné podmienky zabezpečenia ochrany 

pred požiarmi a osobitné požiadavky vyplývajúce zo zákonne ustanovenej pôsobnosti 

zboru pri zdolávaní požiaru predstavujúcej mimoriadnu udalosť v objektoch zboru. 

Všeobecne popisuje súčasný stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v objektoch 

zboru, ako aj zhodnotenie daného stavu v porovnaní s povinnosťami a požiadavkami 

upravenými všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane pred požiarmi. 

Príspevok ďalej poukazuje na možné príčiny vzniku požiarov v objektoch.  

 

Kľúčové slová:  

požiar, protipožiarna bezpečnosť stavieb, objekty Zboru väzenskej justičnej stráže, 

osobitosti pri likvidácii požiarov 

  

 . 

ABSTRACT 
The author describes in the report briefly the tasks and organisation of the Corps of 

Prison and Judicial Guard (hereinafter referred as “the Corps”), points out to special 

conditions of assurance the protection against fire and special requirements resulting 

from the lawfully stipulated field of action of the Corps in case of overcoming fires 

that is an emergency situation in objects of the Corps.  He describes generally the 

current state of protection against fires assurance in objects of the Corps, as well as an 

evaluation of the given state in comparison with duties and requirements amended by 

the generally binding legal regulations on protection against fires. Further, the report 

points out to the possible origins of fires in objects.   
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1 ORGANIZÁCIA ZBORU 
 

Zbor, ako jedna z organizačných súčastí Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky, plní v zmysle § 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 4/2001 Z. z.“) úlohy na úseku:  

a) výkonu väzby, 

b) výkonu trestu odňatia slobody, 

c) ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, 

d) ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch 

prokuratúry a v ich blízkosti. 

Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon 

trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých,  

nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci zboru.  

Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby alebo v samostatnom oddelení 

výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ zboru pri ústave na 

výkon väzby alebo pri ústave na výkon trestu odňatia slobody; samostatné oddelenie 

výkonu väzby je organizačnou súčasťou príslušného ústavu. 

Trest odňatia slobody sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody   

s minimálnym stupňom stráženia, stredným stupňom stráženia a maximálnym stupňom 

stráženia, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v oddelení na 

výkon trestu zriadenom v ústave na výkon väzby ako aj v nemocnici pre obvinených   

a odsúdených. 

 

2 OSOBITNÉ PODMIENKY OCHRANY PRED POŽIARMI 

2.1 VÝKON POŽIARNEHO DOZORU 
 

V zmysle zákonne stanovených úloh ako aj v zmysle ustanovenej pôsobnosti 

zboru podľa  § 4 zákona č. 4/2001 Z. z. a § 66 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 

Z. z.„) zbor vykonáva ustanovenými príslušníkmi zboru z generálneho riaditeľstva 

zboru požiarny dozor v objektoch zboru. Rozsah výkonu požiarneho dozoru 

v objektoch zboru vykonávaného v zmysle § 4 Rozkazu ministra spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 1/2013 o zriadení orgánu dozoru Zboru väzenskej a justičnej 

stráže nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre 

ochranu pred požiarmi vo veľkej miere preberá rozsah výkonu štátneho požiarneho 

dozoru ustanoveného § 25 zákona č. 314/2001 Z. z., pričom je prispôsobený vzhľadom 

na  zákonom stanovené úlohy zboru. Požiarny dozor v objektoch zboru sa v zmysle 

vyššie uvedeného interného predpisu zboru vykonáva: 

 

a) protipožiarnou kontrolou,  

b) posudzovaním dokumentácie stavieb zboru,  

c) účasťou na rokovaniach o určení členov požiarneho družstva a jeho materiálno-

technického vybavenia podľa osobitného predpisu, 

d) vykonávaním kontrol stavieb zboru v priebehu ich uskutočňovania, 
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e) posudzovaním umiestnenia technologických zariadení v stavbách zboru z 

hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane dokumentácie riešenia 

protipožiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení v stavbách 

zboru,  

f) zisťovaním príčin vzniku požiarov v objektoch zboru,  

g) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti požiarnych družstiev a ich 

materiálno-technického vybavenia v služobných úradoch,  

h) ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia 

týchto opatrení.  

 

2.2 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ OBJEKTOV ZBORU 
 

Z hľadiska platnej legislatívy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb v 

súčasnosti pre stavby zboru nie sú vypracované všeobecne záväzné právne predpisy 

ani interné predpisy. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb a obdobne aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov sa 

nevzťahujú na stavby zboru. 

Väčšina z 582 objektov, ktoré má zbor v správe nespĺňa požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť stavieb, nakoľko boli vyhotovené pred rokom 1976, teda 

pred účinnosťou noriem určujúcich požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb 

(t.j. súbor technických noriem označovaných ako ČSN 73 08xx), resp. boli 

skolaudované do 31. 12. 1981 podľa pôvodných predpisov (napr. ČSN 73 0760 platnej 

od roku 1954). Pri realizácii zmien stavieb, prípadne pri výstavbe stavieb neboli 

z hľadiska finančnej nákladnosti vždy dodržiavané požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť realizovaných stavieb, ktoré vyplývali zo schválenej projektovej 

dokumentácie (technickej správy požiarnej ochrany vrátane výkresov požiarnej 

ochrany). Jedná sa predovšetkým o absenciu požadovaných požiarnych uzáverov 

(požiarnych dverí a požiarnych klapiek vo vzduchotechnickom potrubí) v požiarnych 

úsekoch, ktoré majú zamedziť rozšíreniu sa požiaru v stavbe. Upriamiť pozornosť je 

nevyhnutné aj na fyzický stav jestvujúcich požiarnotechnických zariadení, 

predovšetkým požiarnych uzáverov (požiarne dvere a požiarne klapky), ktorý je 

nevyhovujúci aj v závislosti od prístupu ubytovaných osôb v stavbách zboru z dôvodu 

ich úmyselného poškodzovania a zlého zaobchádzania. Z hľadiska včasného 

spozorovania vzniku požiaru boli niektoré stavby zboru vybavené zariadením 

elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá je však vo väčšine prípadov fyzicky a morálne 

zastaraná, nakoľko je v prevádzke vo väčšine stavieb zboru už viac ako 20 rokov a na 

trhu je nedostatok náhradných dielov, čo predstavuje riziko jeho neakcieschopnosti pri 

prípadných poruchách v budúcnosti. 

Zmeny stavieb v jestvujúcich objektoch zboru sú v súčasnosti riešené v súlade s 

STN 73 0834 - Zmeny stavieb, podľa ktorej sú preventívne opatrenia zamerané 

prevažne na ochranu osôb, ktoré sa v nich nachádzajú. 

V stavbách zboru sú inštalované požiarnotechnické zariadenia (prenosné 

hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenie EPS) a zdroje vody na hasenie požiarov 

(napr. nástenné hydranty, hadicové navijaky, podzemné a nadzemné hydranty, 
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požiarne nádrže a studne). Pravidelne sa vykonávajú aj cvičné požiarne poplachy 

a dôležitá je aj organizácia taktických cvičení v spolupráci s územne príslušnými 

krajskými či okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru. 

 

2.3 OSOBITNÉ PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z POŽIADAVIEK NA 

ZABEZPEČENIE VÝKONU VÄZBY A VÝKONU TRESTU  
 

V zmysle § 2a zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších 

predpisov a § 4 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú väznené osoby povinné 

podrobiť sa obmedzeniam tých základných práv a slobôd, ktorých výkon by bol v 

rozpore s účelom výkonu väzby alebo účelom výkonu trestu odňatia slobody. 

Z hľadiska plnenia úloh pri vzniku požiaru ako mimoriadnej udalosti v objekte zboru 

je kľúčovým vplyvom vychádzajúcim zo zákonne obmedzených práv a slobôd 

väznených osôb najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu týchto osôb. Dané 

obmedzenie je zabezpečované v stanovenom rozsahu zaistením ich primeranej 

izolácie. K tomuto účelu sa spravidla využívajú najmä stavebné, ženijné a technické 

prostriedky (napr. uzamykacie dvere, okenné mreže, gátre), spojovacie a signálno-

bezpečnostné prostriedky (kamerový systém, pohybové senzory) a informačný systém 

(napr. elektronické monitorovania miesta pobytu).  

Výkon väzby sa vykonáva v štandardnom režime (osoby sú umiestňované 

v uzamykanej cele, bezpečnostnej cele, prípadne kompenzačnej miestnosti) alebo 

v zmiernenom režime (osoby sú umiestňované v oddiely, v ktorom sa v určenom čase 

môžu voľne pohybovať).  

Výkon trestu odňatia slobody podľa stupňa stráženia sa riadi zásadou, že čím je 

vyšší stupeň stráženia, tým je väčší rozsah obmedzení. V ústave s minimálnym 

stupňom stráženia sa spravidla ubytovne odsúdených od budíčka do večierky 

neuzamykajú. V ústave so stredným stupňom stráženia sa spravidla odsúdení 

uzamykajú v ubytovniach, nie však v celách alebo izbách. V ústave s maximálnym 

stupňom stráženia sa spravidla cely, ubytovne a izby odsúdených uzamykajú.   

Väznené osoby môžu mať pri sebe na cele alebo izbe okrem iného elektrický 

holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele alebo izbe 

elektrická zásuvka. Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky. 

 

2.4 POŽIARNE DRUŽSTVÁ A PROTIPLYNOVÁ SLUŽBA 
 

Požiarne družstvo ústavu 

Úlohou požiarneho družstva ústavu (ďalej len „požiarne družstvo“) je 

vykonávať v súlade s osobitným predpisom činnosti zamerané na prvotný zásah pri 

zdolávaní požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach na účely záchrany osôb, zvierat a majetku zboru alebo 

ochrany životného prostredia v závislosti od jeho technického vybavenia. Pri určovaní 

počtu členov požiarneho družstva a jeho materiálno-technického vybavenia sa 

prihliada najmä na: 

a) kapacitu ubytovaných obvinených a odsúdených v ústave, počet objektov 

ústavu, 
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b) prístupnosť pre hasičské jednotky, stav pozemných komunikácií a výsledok 

analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a ohrozenia príslušného ústavu 

(napríklad povodňami, haváriou jadrovo-energetického zariadenia alebo 

výronom nebezpečnej látky), 

c) druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov, najmä prírodné vodné zdroje 

a požiarne vodovody. 

Veliteľ zásahu zodpovedá za organizáciu činnosti požiarneho družstva a za 

účelné využívanie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a hasiacich látok na 

mieste protipožiarneho zásahu. Veliteľom zásahu je veliteľ požiarneho družstva alebo 

službukonajúci veliteľ zmeny, ak nie je na mieste zásahu prítomný veliteľ požiarneho 

družstva a k zdolávaniu požiaru v objektoch zboru postačujú sily a prostriedky zboru.  

V prípade vyžiadania pomoci prostredníctvom územne príslušného operačného 

strediska Hasičského a záchranného zboru bezprostredne po príjazde hasičských 

jednotiek z Hasičského a záchranného zboru veliteľ zásahu odovzdá velenie pri zásahu 

veliteľovi zásahu z Hasičského a záchranného zboru.  

Súhlas na zásah v príslušnom ústave vydáva pre hasičské jednotky riaditeľ 

ústavu alebo ním poverený príslušník zboru, v mimopracovnom čase vedúci zmeny.  

 

Protiplynová služba 

Riaditeľ ústavu v zmysle interného predpisu zboru zriadi rozkazom v ústave 

protiplynovú službu a určí počet používateľov prostriedkov protiplynovej služby tak, 

aby boli v čase výkonu štátnej služby v ústave najmenej dvaja používatelia. 

Protiplynovú službu tvoria príslušníci zboru. Protiplynová služba na účely tohto 

rozkazu plní v súlade s osobitným predpisom /§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov/ úlohy súvisiace s ochranou príslušníkov zboru 

pri protipožiarnom zásahu v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí. Zriadenie 

protiplynovej služby súvisí aj s plnením povinností vyplývajúcich z § 43 ods. 1 zákona 

č. 314/2001 Z. z.   

 

3 MOŽNÉ PRÍČINY VZNIKU POŽIARU, ŠÍRENIE SA POŽIARU 

A JEHO ZDOLÁVANIE  
 

Objekty zboru sú vybudované prevažne z nehorľavých konštrukčných celkov, a 

vo väčšine prípadov nie sú členené na požiarne úseky pričom nespĺňajú základné 

podmienky protipožiarnej bezpečnosti. Vzhľadom na horľavé materiály, ktoré sa v 

objektoch zboru nachádzajú, dochádza v prípade vzniku požiaru k rozšíreniu sa 

požiaru (najmä toxických splodín horenia) do vedľajších priestorov cez otvory (okná, 

dvere, prestupy cez stavebné konštrukcie a pod.), ktoré sú uzatvorené konštrukciami 

bez požiarnej odolnosti a nebránia voľnému šíreniu sa požiaru a ani prieniku toxických 

splodín horenia (dymu). 

Prioritným činiteľom zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb zboru je 

v čo najväčšej miere využívanie požiadaviek stanovených normami z oblasti 

protipožiarnej bezpečnosti vedúcich k: 

a) zabezpečeniu vhodnejších podmienok  bezpečnej evakuácie osôb v prípade 

ohrozenia požiarom – únik min. dvomi nechránenými únikovými cestami, príp. 
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vytvorenie chránenej únikovej cesty na voľné priestranstvo, alebo do susedného 

požiarneho úseku s východom na voľné priestranstvo, 

b) zabráneniu rozšírenia sa požiaru do väčších rozmerov – delenie stavieb zboru 

na požiarne úseky, inštalácia požiarnych uzáverov, znižovanie náhodného 

požiarneho zaťaženia v stavbách – matrace s retardérmi horenia a pod., 

c) zabezpečeniu včasného spozorovania vzniku požiaru v objektoch zboru – 

inštalácia zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, 

d) vytvoreniu podmienok na účinné zdolávanie požiaru a zabezpečeniu 

bezpečnosti pre zasahujúcich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri 

zdolávaní požiaru – nahrádzanie nástenných hydrantov za hadicové navijaky a 

účinná spolupráca s Hasičským a záchranným zborom, najmä organizácia 

taktických cvičení vyplývajúcich z Dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Prezídiom Hasičského 

a záchranného zboru a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej 

stráže, Dodatok č. 1. 

 

Z hľadiska príčin vzniku požiaru najväčšie nebezpečenstvo predstavuje 

používanie elektrických spotrebičov väznenými osobami (napr. nekorektné používanie 

elektrických spotrebičov predstavujúce neoprávnené zásahy a zmenu bezpečnostných 

požiadaviek), ďalej nedbalostné konanie človeka, najmä porušenie zákazu fajčenia a 

ponechanie ohorku cigarety na horľavom materiály alebo úmyselné zapálenie, čo je aj 

najčastejšou príčinou požiarov v objektoch zboru (demonštratívne zapálenie vybavenia 

cely).  

Prevažná väčšina ústavov má v suterénnych, resp. prízemných priestoroch 

zriadené skladové priestory alebo výrobné prevádzky pre zamestnávanie odsúdených, 

kde je sústredené značné množstvo horľavého materiálu, a to predstavuje vysoké 

požiarne zaťaženie. Prípadný požiar v týchto priestoroch bude mať za následok 

sťaženie resp. znemožnenie evakuácie osôb z vyšších podlaží, kde sú zriadené 

jednotlivé ubytovacie kapacity pre odsúdených (oddiely) alebo pre obvinených (cely).  

Dym a sálavé teplo sa budú šíriť, vzhľadom na nečlenenie priestorov na 

požiarne úseky, po vnútorných komunikáciách najskôr horizontálne (po chodbách) a 

neskôr aj vertikálne (schodišťovým priestorom), kde budú opäť na príslušnom podlaží 

postupovať horizontálne (po chodbe). Evakuácia osôb z vnútra objektu je tým značne 

sťažená. 

 V prípade príjazdu hasičskej jednotky za účelom vykonávania záchranných prác 

pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v objektoch 

zboru sa príslušníci Hasičského a záchranného zboru pri vstupe preukazujú v zmysle  

§ 55 ods. 1 písm. c) zákona č. 4/2001 Z. z. služobným preukazom príslušníka 

Hasičského a záchranného zboru. Určeným príslušníkom zboru budú informovaní 

o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s danou udalosťou. Na operačnom 

stredisku ústavu sa nachádza dokumentácia o zdolávaní požiarov vypracovaná 

v zmysle § 33 až 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. 

z. o hasičských jednotkách. V prípade, že pri danej krízovej udalosti alebo 

mimoriadnej udalosti bude generálnym riaditeľom zboru alebo riaditeľom ústavu 

zriadený krízový štáb, členmi v zmysle interného predpisu zboru môžu byť aj 

príslušníci Hasičského a záchranného zboru.   
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4 ZÁVER 
 

V prípade riešenia mimoriadnej situácie v objektoch zboru je nevyhnutné 

prihliadať na osobitný režim aplikovaný v chránených objektoch zboru, vplyvy 

vychádzajúce zo zákonne obmedzených práv a slobôd väznených osôb, ku ktorým 

patrí najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu týchto osôb, organizačné opatrenia 

súvisiace s pobytom a premiestňovaním väznených osôb počas mimoriadnej situácie, 

zabezpečením ich stráženia ako aj vplyvy vychádzajúce z použitia stavebných, 

ženijných a technických prostriedkov v objektoch zboru. V neposlednej rade je 

nevyhnutné v chránených objektoch zboru zabezpečiť spoločný postup jednej, 

prípadne viacerých zložiek integrovaného záchranného systému v spolupráci 

s určenými príslušníkmi zboru.  
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